
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ 

по подразделу «Системы газоснабжения» 
 

№ 

п/п 
Замечания Основание 

1. Выполнить проектную документацию в соответствии с 

требованиями действующих технических условий и 

заданием на проектирование. 

 

2. Буквенно-цифровое обозначение для трубопроводов, 

предусмотреть  согласно ГОСТ 21.205-2016 п.4.7 

таблица 20. 

ГОСТ 21.205-2016. 

3. Предусмотреть конструкцию защитного покрытия 

стального газопровода согласно ГОСТ 9.602 

приложение «Ж». 

ГОСТ 9.602. 

4. Стальные футляры газопроводов под а/дорогами при 

прокладке открытым способом защищаются 

изоляционными покрытиями и ЭХЗ. Указать, как 

осуществляется защита ЭХЗ. 

п.4.8 СП 62.13330.2011*. 

5. Указать предусмотренные мероприятия для 

определения местонахождения подземного 

газопровода. 

СП 42-103-2003, п.5.6, п.5.7. 

6. Представить сведения об охранных зонах, в 

соответствии с выполненным проектом. 

Постановление Правительства 

РФ от 20 ноября 2000г. №878. 

7. Если котельная рассматривается как готовое блочно-

модульное изделие, следует представить Сертификат 

соответствия блочной котельной. 

СП 89.13330.2016 (п.4.19) 

действующего нормативного 

документа, утвержденного 

Минстроем РФ. 

8. Представить разрешительные документы на 

пересечение коммуникаций, согласованные с 

организацией, эксплуатирующей данные 

коммуникации. 

 

 

 

 


